
proj.  ,,T2''

4 PE

proj. tablica "T2''

proj.  5xLgY16mm²

z proj. tablicy ,,T1''

Jo= 12,3A

Po= 11,6kW x 0,7 = 8,12kW

B10A
obw. oświetlenia

obw. oświetlenia - korytarz

obw. oświetlenia - ewakuacyjne

obw. oświetlenia - awaryjne

YDYp3x1,5mm²

YDYp3x1,5mm²

YDYp3x1,5mm²B6A

B6A

0,1kW

0,2kW

0,5kW

0,5kW

YDYp3x2,5mm²B16A

YDYp3x2,5mm²B16A

YDYp3x2,5mm²B16A obw. gniazd komputer0,4kW T2.3

B6A YDYp3x1,5mm²

ochronniki przepięciowe typu C

B16A YDYp3x2,5mm²
0,2kW

YDYp3x2,5mm²B16A

B16A YDYp3x2,5mm²
25A-400V

obw. gniazd

0,2kW obw. gniazd

0,2kW obw. gniazd

T2.1

T2.2

T2.4

B16A YDYp3x2,5mm²
0,2kW

YDYp3x2,5mm²B16A

B16A YDYp3x2,5mm²
25A-400V

obw. gniazd

0,2kW obw. gniazd

0,2kW obw. gniazd

T2.6

T2.8

T2.9

B16A YDYp3x2,5mm²
0,8kW

YDYp3x2,5mm²B16A

B16A YDYp3x2,5mm²
25A-400V

obw. gniazd

0,2kW obw. gniazd

0,8kW obw. gniazd

T2.11

T2.12

T2.13

B16A YDYp3x2,5mm²
0,2kW

YDYp3x2,5mm²B16A

B16A YDYp3x2,5mm²
25A-400V

obw. gniazd

0,2kW obw. gniazd

0,2kW obw. gniazd

T2.14

T2.15

T2.16

YDYp3x2,5mm²B16A

B16A YDYp3x2,5mm²
25A-400V 0,8kW obw. gniazd

0,2kW obw. gniazd

T2.17

T2.18

0,4kW T2.5 obw. gniazd komputer

0,4kW T2.10 obw. gniazd komputer

B16A YDY5x4mm² 3,0kW zasilanie centrali wentylacyjnejT2.7

YDYp3x1,5mm²B6A 0,1kW

T2.19

T2.20 obw. oświetlenia

T2.21

T2.22

T2.23

1
8

0
0

RW 5x18

B16A

B20A

B16A

B16A

B10A

B20A

B20A

B20A przeniesione obwody z istn. tablicy TB2

Po=1,0kW

YDYp3x1,5mm²B6A obw. oświetlenia - lampy bakteriobójczeT2.240,3kW

4

blok różnicowoprądowy 30mA z członem

 nadprądowym jedno lub trzyfazowy

wyłącznik nadprądowy

jednobieunowy 230V  lub trójbiegunowy 400V

rozłącznik izolacyjny 400V

ochronniki przepięciowe

LEGENDA

ochronniki
przepięciowe typu C

5 x

28 x

3 x

1 x
4

czterobiegunowe

400V

dwubiegunowe

230V

jednobiegunowe

230V

trójbiegunowe

400V
2 x

40A

rozłącznik

izolacyjny 400V

YDYp3x1,5mm²B10A 0,1kWM
1~

wentylator wyciągowyT2.25


